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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.
-Baralar
-Yük ayırıcısı
-Kaynak tarafını kısa devre eden ve topraklayan yük ayırıcısı
-3 Adet YG sigorta
-3 Adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır.)
-24 kV'a kadar faz-toprak ya da faz-nötr arasına bağlı, 36 kV gerilim seviyesinde ise faz-toprak arasına bağlı 
gerilim transformatörü3 Adet YG sigorta
- gerilim transformatörünün sekonder tarafında 3 adet AG sigorta, voltmetre komitatörü ve voltmetre,
- ampermetre ve sayaçlar,
- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
- mimik diyagram,
- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.
- termostat kontrollü ısıtıcı.
Akım ve gerilim ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.
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